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Sprawozdanie z badarn nr SPR/923/2021

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia

ZAKEAD KOMUNALNY Spotka z 0.0. Gizatki ZL/285/2021 29.03.2021
63-308 Gizatki , Wrzesinska 17
Prébka nr 314/03/2021
Prébka pobrana przez Wykonawce
Miejsce pobierania prébki: SUW Gizatki- punkt poboru wody uzdatnionej
Osoba pobierajgca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 .
Stan prébki: prawidtowy, temp.11,5 st.C
Rodzaj probki: Jednorazowa
Sadane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia prébki Data rozpoczgcia
Woda przeznaczona PN-ISO 5667-5:2017-10 Reczna pobrania probki: do laboratorium: badarni:
do spozycia przez ludzi Akredytowana 29.03.2021 00:00 29.03.2021 29.03.2021
Data zakoriczenia
badan:
29.03.2021
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos$¢ Wartosé Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Barwa mal/l 9 3 * PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011 r.

Uwagi do prébki nr 314/03/2021

*akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian (pozadana wartosé tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg PYI).
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N - badania nieakredytowane,
A - badania akredytowane,
Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie.
Lab jum poslad i ie PPIS w Jarocinie Decyzja nr 450/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 1012021 z dnia 02.02.2021 r. do prowadzenia badari w ramach kontroli jakosci wody
przeznaczone] do spozycla przez ludzi.
Wynlk badania pod wraz z niep $cia rozszerzong pomiaru U, wspéiczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ dla pomiaréw fizykochemicznych wyliczono zgodnie z
jami dokt tu EA-04/16. Niep 3$¢ badar mikr logicznych pod godnle z PKN-ISO/TS 19036:2011. W przypadku badar mikrobiologicznych pobranych przez Zlecenioblorceg
pobierania prébek. Ni $¢ badan r 1! Icznych wyrazona jest w wartosciach rzeczywistych w przedziale od - do.
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nI,epe\:moﬁc pomiaru glednia niep Y z etap . Niep g
Wynlk podany ze znakiem "<" oznacza, i2 Jest to wynik ponizej zakresu akredytac]ji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza,

akredytac]i Laboratorium. Dia wynikéw ponize] zakresu akredytacji, Laboratorium nle podaje niepewnosSci.

iz Jest to wynik powyze]j zakresu pomlarowego w zakresie

Wartosé dop zalna podano zgodnie z obowiazujacymi przep | prawa w badanym zal lub decyzjami yjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku wody
przeznaczone] do spozycla Jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sp jakosci wody pr J do spozycia przez ludzl. W
przypadku wody na plywalniach Jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagari, jakim powinna odpowlada¢ woda na
plywalniach.

W przypadku wéd powierzchnlowych i poc ych jest to porzadzeni Sr z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sp ie form 1 sposobu prowadzeni
monitoringu jednolitych czesci wod powierzchnlowych i padziemnych.

Wyniki badart odnoszq sig wylacznie do danej prébki. Spr ie z badari bez plsemne] zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Zlecenlodawca ma prawo
do wniesienia skargi na Laboratorium. Zlecenlodawca ma prawo do iesleni Ji na wyk 1 przez Laboratorium uslugg w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badari.
Laboratorium nie p i odpowiedzialnosci za sposéb poblerania prébek dostarczonych przez Zleceniodawce.

Dokument jest wtasnoscia Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM. www.labmaster.pl

Zabrania sig kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wlasciciela.
Strona 1/1 Sprawozdanie nr SPR/923/2021 Zalacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11.2018



PUVIK PCA

,AROCIN PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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Cielcza, ul. Gajowka 1 BADANIA.
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8
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Sprawozdanie z badan nr SPR/924/2021

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
ZAKEAD KOMUNALNY Spétka z 0.0. Gizatki ZL/285/2021 29.03.2021
63-308 Gizatki , Wrzesiniska 17

Prébka nr 315/03/2021

Prébka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania probki: Urzad Gminy Gizalki, kotownia- punkt poboru wody uzdatnionej
Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.

Stan prébki: prawidiowy, temp.8,2 st.C

Rodzaj probki: Jednorazowa

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjgcia prébki Data rozpoczgcia

Woda przeznaczona PN-ISO 5667-5:2017-10 Reczna pobrania prébki: do laboratorium: badari:

do spozycia przez ludzi Akredytowana 29.03.2021 12:35 29.03.2021 29.03.2021
Data zakoriczenia
badarni:
29.03.2021

Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewno$¢ Wartosé Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Barwa mgl/l 10 3 i PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011 r.

Uwagi do prébki nr 315/03/2021

*akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian (pozadana wartosé tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg PY/l).
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N - badania nieakredytowane,

A - badania akredytowane,

Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie.

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Jarocinie Decyzja nr 450/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 10/2021 z dnla 02.02.2021 . do prowadzenia badari w ramach kontroli jakosci wody

przeznaczonej do spozycla przez ludzi.

Wynik badanla p wraz z niep $cig zona pomiaru U, wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ dla pomiaréw fizykochemicznych wyl > zgodnie z
wy iami itu EA-04/16. Niep $¢ badan mikr gicznych podano zgodnie z PKN-ISO/TS 18036:2011. W przypadku badar iologicznych pobranych przez ZI biorce
$¢ pomlaru lednia ni €z 2 etapem pobierania prébek. Niepewno$¢ badan mirobiclogicznych wyrazona jest w wartosciach rzeczywistych w przedziale od - do.

Wylt—'nlk podany ze znakiem "<" oznaEza. iz jest to wynik ponizej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, iZ jest to wynik powyze] zakresu pomlarowego w zakresie
akredytacjl Laboratorium. Dla wynikéw ponizej zakresu akredytacji, Laboratorium nie podaje niepewnosci.

Wartos¢ dop Ing pod god z ob yzujgcymi przepi | prawa w badanym zakresie lub decyzjami yjnymi jakiml dysponuje 2 lod W przypadku wody
przeznaczonej do spozycia jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakosci wody prz ] do spozycia przez ludzl. W
przypadku wody na ply jach Jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 pada 2015 r. (D ik Ustaw poz. 2016) w sprawie wy fi, jakim p dp da¢ woda na
plywalnlach.

W przypadku wéd powierzchniowych | podziemnych Jest to Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dzlennik Ustaw poz. 1178) w sp form i sposabu pre dzeni

monitoringu jednalitych czesci wod powierzchnlowych i podziemnych.

Wyniki badari odnoszg slg wylacznie do bad j prébkl. Spr danie z badan bez pisemne] zgody Laboratorfum nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloscl. Zlecenlodawca ma prawe
do wnieslenia skargl na Laboratorium. Zlecenlodawca ma prawo do i ia rekl ji na wyk przez Laboratorium usluge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badar.
Laboratorium nle p i odp! dzlalno$ci za sposéb pobl la prébek dost ych przez Zi iodawce

Dokument jest wlasnoscig Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIU M. www.labmaster.pl

Zabrania sie kopiowania. rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
Strona 1/1 Sprawozdanie nr SPR/924/2021 Zalacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14,11.2018
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Jarocinie LABORATORIUM B %

Cielcza, ul. Gajowka 1 BADANIA

63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317 AB 862

Sprawozdanie z badan nr SPR/925/2021

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
ZAKEAD KOMUNALNY Spétka z 0.0. Gizatki Z1./285/2021 29.03.2021
63-308 Gizatki , Wrzesiiska 17

Prébka nr 316/03/2021

Prébka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania prébki: Gizatki ul. Stoneczna10-Tadeusz Abramowicz
Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.

Stan prébki: prawidlowy, temp.9,0 st.C

Rodzaj probki: Jednorazowa

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczgcia
Woda przeznaczona PN-ISO 5667-5:2017-10 Reczna pobrania prébki: do laboratorium: badari:
do spozycia przez ludzi Akredytowana 29.03.2021 12:45 29.03.2021 29.03.2021
Data zakoriczenia
badan:
29.03.2021
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos¢ Wartos¢ Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Barwa mg/l 10 3 " PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011 1.
Uwagi do prébki nr 316/03/2021
*akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian (pozadana warto&é tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg Pt/l).
Todociguow | Ranalizac] Sp. Z 0.0- . —
RS aci op. Z 0.0 Data i podpis osoby autoryzujacej:

w Jdar e
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NIP 617-17-21-399, REGCN 250737208, KRS (000116263
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N - badania nieakredytowane,

A - badania akredytowane,

Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie.

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Jarocinie Decyzja nr 4

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Wynik badania pod wraz z niep $cia rozszerzona pomiaru U, wspéiczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ dla pomiaréw fizykochemicznych wyliczono zgodnie z

tu EA-04/16. Niep no&é badan mikrobiologicznych podano zgodnle z PKN-ISOIT: S 19036:2011. W przypadku badari mikroblologicznych pobranych przez Zlecenlobiorce

Y '
niepewno$¢ pomiaru uwzglednia niep $¢ 3zang z etaf pobierania prébek. Niep $¢ badar log ych wyrazona jest w warto$ h rzeczywistych w przedziale od - do.
Wynik pod b a, iz jest to wynik ponizej zakresu akredytac]i Laboratorium. Wynik ze znakiem 5" oznacza, 12 jest to wynik powyze] zakresu pomiarowego w zakresie

ze
akredytacjl La’boratorlum. Dla wynikéw ponize]j zakresu akredytacji, Laboratorium nie podaje niepewnoscl.

50/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 10/2021 z dnia 02.02.2021 r. do prowadzenia badan w ramach kontroli jakoscl wody

Wartosé dopuszczalng podano zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w badanym zakresle lub decyzjami Inistracyjnymi jakimi dysponuje ZI lod W przypadku wody
przeznaczonej do spozycia Jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycla przez ludzi. W

przypadku wody na plywalniach jest to Rozporzadzenle Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagan, jakim p p da¢ woda na
plywalniach.
W przypadku wéd powierzchniowych | podzi ych Jest to Rozporzadzenie Ministra Sr
monitoringu Jednolitych czesci wéd powierzchnlowych i podziemnych.

dowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form i sposobu prowadzenia

boratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Zlecenlodawca ma prawo

Wyniki badan odnosz3 sig wylacznie do badanej prébki. Sprawozdanie z badarn bez plsemnej zgody La
do wniesienla skargi na Laboratorium. Zlecenlodawca ma prawo do i ia rekl il na wylk 3 przez Laboratorium usluge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badar.
Laboratorium nie p | odpowiedzialnosci za sposéb pobl la prébek d ych przez ZI iod e

Dokument jest wiasnoécig Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Jarocinie LABORATORIUM. www.labmaster.pl

Zabrania sie kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
Cirnnn 111 Snrawnvdanie nr SPRIG25/2021 Zalgcznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1z dnia 14.11.2018
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Sprawozdanie z badan nr SPR/926/2021

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia

Zakiad Komunalny Sp. z 0.0. ZL/310/2021 07.04.2021
63-308 Gizatki , Wrzesinska 17

Prébka nr 32/04/2021

Prébka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania prébki: SUW Gizatki- punkt poboru wody uzdatnionej
Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.
Stan prébki: prawidiowy

Rodzaj probki: Jednorazowa

3adane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczecia

Woda przeznaczona PN-ISO 5667-5:2017-10 Reczna pobrania prébki: do laboratorium: badari:

do spozycia przez ludzi Akredytowana 07.04.2021 12:35 07.04.2021 07.04.2021
Data zakoriczenia
badari:
07.04.2021

Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos$¢ Wartos¢ Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Barwa mg/l 9 3 * PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011 r.

Uwagi do prébki nr 32/04/2021

*akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian (pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg Pt/l).
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63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajéwka .

NiP 617-17-21-399, REGON 250737209, KRS 0000116260
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N - badanla nieakredytowane,
A - badania akredytowane,
Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinle.

Lab rium d le PPIS w Jarocinie Decyzja nr 450/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 10/2021 z dnla 02.02.2021 r. do prowadzenla bada w ramach kontroli Jakoscl wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wynik badania podano wraz z niep $cig rozszerzong pomlaru U, wspélczynnik rozszerzenia k=2, pozi fnosci 95%. Niep $¢ dla pomi: fizykachemicznych wyll godnie z

wy laml d tu EA-04/16. Niep && badan mikrobiologicznych pod godnie z PKN-ISO/TS 19036:2011. W przypadku badar mikroblologlcznych pobranych przez Zlecenloblorcg

ni $¢ pomlaru dni. $é z etapem pobierania prébek. Niepewnos¢ badan mirobiologicznych wy Jest w wartosciach rzeczy w przedziale od - do.
pomliarowego w zakresle

Wy'r.ﬂk podany ze znaklen?l ner oznagza, iz Jest to wyrflk ponizej zakresu akredytacjl Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, I2 jest to wynik powyzej zakresu
akredytacji Laboratorium. Dla wynlkéw ponizej zakresu akredytac]l, Laboratorium nle podaje niepewnoscl.

Wartos¢ dop Ing pod zgodnie z ob qzujacymi przepi | prawa w badanym zakresle lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Z lod W przypadku wody
przeznaczone]j do spozycia Jest to Rozporzadzenle Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakoscl wody prz. j do spozycia przez ludzi. W
przypadku wody na plywalniach Jest to F ydzenie Ministra Zdrowia z dnla 9 pada 2015 r. (Dzlennik Ustaw poz. 2016) w sp iie wy i, Jakim p powiada¢ woda na
ptywalniach.

W przypadku wéd powierzchnlowych | p i ych Jest to Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sp| jie form | sposobu pr
monitoringu jednolitych czesci wéd powierzchniowych | podziemnych.

Wyniki badar od 1 sie wylgcznie do badanej probki. Spr je z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej jak tylko w calo$ci. Zlecenlodawca ma prawo
do wnleslenia skargl na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do lenia r ji na wyl przez Laboratorium uslugg w terminie 14 dni od daty otrzymanla wynikéw badari.
Laboratorium nie ponosl odpowiedzialno$ci za sposéb pobi ia probek d ych przez Z dawce

Dokument jest wiasnoscia Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Jarocinie LABORATORIUM. www.labmaster.pl

Zabrania sie kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
Strona 1/1 Sprawozdanie nr SPR/926/2021 Zalacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11 .2018
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Jarocinie LABORATORIUM
Cielcza, ul. Gajowka 1

63-200 Jarocin

tel. (62) 747 7317

Sprawozdanie z badan nr SPR/927/2021

Numer zlecenia | Data zlecenia

Zleceniodawca
Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Z1/310/2021 07.04.2021
63-308 Gizalki , Wrzesinska 17
Prébka nr 33/04/2021
Prébka pobrana przez Wykonawce
Miejsce pobierania probki: SUW Gizaiki- punkt poboru wody surowej
Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.
Stan prébki: prawidtowy
Rodzaj préobki: Jednorazowa
Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczecia
Woda przeznaczona PN-ISO 5667-5:2017-10 Reczna pobrania proébki: do laboratorium: badan:
do spozycia przez ludzi Akredytowana 07.04.2021 12:40 07.04.2021 07.04.2021
Data zakoriczenia
badari:
07.04.2021
Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos$¢ Wartosé Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Barwa mg/l 15 5 PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011 r.
Uwagi do prébki nr 33/04/2021
TTOAOCIATOW | Kananzach Sp. Z 0.0 - ——
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N - badania nleakredytowane,
A - badania akredytowane,
Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie.

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Jarocinie Decyzja nr 450/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyz]a nr 10/2021 z dnia 02.02.2021 r. do prowadzenia badari w ramach kontroli jakosci wody

przeznaczone] do spozycia przez ludzi.
Wynik badania pod wraz z niep $ciq r zona pomiaru U, wspélczynnik rozszerzenla k=2, pozi fnosci 95%. Niep $¢ dia p 6w fizykochemlcznych wyli zgodnie z
wymaganiami d tu EA-04/16. Niep $¢ badar mikr gl h pod zgodnie z PKN-ISO/TS 19036:2011. W przypadku badan mikrobiologicznych pobranych przez Zlecenloblorcg
niepewnos¢ pomiaru uwzglednia niep $¢ Z z la prébek. Niep $¢ badari mirobiolog ych wy Jest w wartosclach rzeczywistych w przedziale od - do.

» oznacza, iz jest to wynik powyzej zakresu pomiarowego W zakresle

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, 2 Jest to wynik poﬁliej 'iakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znaklem ">
akredytac]ji Laboratorium. Dla wynikéw ponizej zakresu akredytac]i, Laboratorium nie podaje niepewnosci.

iazujacymi przepi prawa w badanym zakresle lub decyzjami yjnymi Jakimi dysponuje ZI iod W przypadku wody
zenle Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dzlennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W
P

Warto$¢ dopuszczalng podano zgodnie z ob

przeznaczonej do spozycia jest to Rozporzad:
przypadku wody na ply iach jest to Rozporza ie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (D: k Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagai, jakim p d da¢ woda na
plywalniach. 4
W przypadku wod powierzchnlowych | podziemnych Jest to Rozporzadzeni Ministra Sr iska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form | sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych czgscl wéd powier ych | pe ych
Wyniki badari od 1 sig wyla do badanej prébki. Spr danle z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci. Zlecenlodawca ma prawo
do wniesienla skargl na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do lenla r Ji na wyk q przez L. torium usiuge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badari.
Laboratorium nie p I odp d $ci za sposéb p ia probek dostarczonych przez Zlecenlodawce.
Dokument jest wiasnoscia Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATOR! U M. www.labmaster.pl

Zabrania sie kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
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PWViK PCA

,AROCIN POLSKIE CENTAUM
AKREDYTACJI

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM ; %

Cielcza, ul. Gajéwka 1 BADANIA

63-200 Jarocin
tel. (62) 747 7317 AB 862

Sprawozdanie z badarn nr SPR/928/2021

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Z1/310/2021 07.04.2021
63-308 Gizatki , Wrzesiriska 17

Prébka nr 34/04/2021

Prébka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania prébki: Urzad Gminy Gizalki, ul. Kaliska 28, kottownia punkt poboru wody uzdatnionej
Osoba pobierajgca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.

Stan prébki: prawidtowy

Rodzaj prébki: Jednorazowa

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczecia

Woda przeznaczona PN-ISO 5667-5:2017-10 Reczna pobrania prébki: do laboratorium: badari:

do spozycia przez ludzi Akredytowana 07.04.2021 12:50 07.04.2021 07.04.2021
Data zakonczenia
badan:
07.04.2021

Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos$é Wartosé Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru dopuszczalna
Barwa mgl/l 10 3 = PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011r.

Uwagi do prébki nr 34/04/2021

*akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian (pozadana warto$é tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg Ptl).

SRITORESTE . AV ]
Waodooiaadw | Kanatizacii § 4 . ,
cdociggow | Ranalizaci) Sp.zo.c. Data i podpis osoby autoryzujacej:
W Jarocinie 1 tori
A , . oratoriuiin
B53-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajowka v&’
AP R47.17.91.24 . aeng . I 3
NiP 617-17-21-399, REG 737209, KRS 0000116263 FEweli I
s clipitssi ¥ we Z -
¥ i b ling Szatkowfka-Fatyga
: — W
[ Koniec sprawozdania J
T badania nieakredytowane,
A - badania akredytowane,
Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie. . .
Laboratorium poslada ierdzenle PPIS w Jarocinle Decyzja nr 450/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 10/2021 z dnia 02.02.2021 r. do prowadzenla badar w ramach kontroli jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Wynlk badani dano wraz z niep zona pomiaru U, wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnoscl 95%. ¢ fiz h zgodnle z

p sciq 1 : pomi nych wy
wymaganiaml dokumentu EA-04/16. Niepewnos¢ badar mikrobiologicznych podano zgodnle z PKN-ISO/TS 19036:2011. W przypadku badan mlkroblologlczanych pobranych przez Zleceniobiorce
niepewno$¢ pomiaru uwzglednia niep $¢ zwia; 2 etapem pobieranla prébek. Niepewnos¢ badar mirobiologicznych wyrazona jest w wartosciach rzeczywistych w p jale od - do.

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, I2 jest to wynik ponize] zakresu akredytacii Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, i2 jest to wynik powyze] zakresu pomiarowego w zakresie

akredytacjl Laboratorium. Dla wynikéw ponizej zakresu akredytac]i, Laboratorium nle podaje niepewnosci.

Wartos¢ dopuszczaing podano zgodnie z ob jzuj i przepi i prawa w b y kresle lub decyzjami i yjnymi Jakiml dysponuje ZI jod W przypadku wody
przeznaczonej do spozycia Jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakosci wody prz J do spozycla przez ludzl. W
przypadku wody na plywalniach jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 pada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wy i, Jakim p powiada¢ woda na
plywalniach. -

W przypadku wéd powier chip ych Jest to Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form | sposobu prowadzenia
monitoringu Jednolitych czesci wod powierzchniowych | podziemnych.

Wyniki badan odnoszq sig wylacznie do badanej prébki. Sprawozdanle z badari bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powlelane Inaczej Jak tylko w calo$ci. Zlecenlodawca ma prawo

do wniesienlia skargl na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do T jl na wy 3 przez Laboratorium usluge w terminie 14 dni od daty otrzymania wynikéw badari.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzi $ci za spos6b poblerania prébek dostarczonych przez Zleceniodawceg.
Dokument jest wiasnoécig Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM. www.labmaster.pl

Zabrania sie kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
Strona 1/1 Sprawozdanie nr SPR/928/2021 Zatacznik nr 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11.2018



PWiIK PCA

,AROCIN PoLSKIE CENTAUM
AXHEDYTACJI
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATO RIUM : %
Cielcza, ul. Gajowka 1 | BADANIA

63-200 Jarocin
AB 862
tel. (62) 747 7317

Sprawozdanie z badan nr SPR/929/2021

Zleceniodawca Numer zlecenia | Data zlecenia
Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. ZL/310/2021 07.04.2021
63-308 Gizatki , Wrzesiriska 17

Prébka nr 35/04/2021

Prébka pobrana przez Wykonawce

Miejsce pobierania prébki: Gizalki, ul. Sloneczna 10 Tadeusz Abramowicz- punkt poboru wody uzdatnionej
Osoba pobierajaca: Maciej Nawrocki, certyfikat z dnia 17.05.2017 r.

Stan probki: prawidiowy

Rodzaj prébki: Jednorazowa

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjecia probki Data rozpoczgcia

Woda przeznaczona PN-ISO 5667-5:2017-10 Reczna pobrania prébki: do laboratorium: badari:

do spozycia przez ludzi Akredytowana 07.04.2021 13:00 07.04.2021 07.04.2021
Data zakoriczenia
badari:
07.04.2021

Wyniki badan
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos¢ Wartosé Metodyka badawcza Uwagi
pomiaru pomiaru | dopuszczalna
Barwa mg/l 9 3 * PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011 r.

Uwagi do prébki nr 35/04/2021

*akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian (pozadana wartosé tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg PUI).

aus alWO % P i i

LT a2 €S Data i podpis osoby autoryzujgcej:

“‘aZ““ Sp.zo.0. Kierd p%l};) 2o acel
il. Cajowica i Ewelind Szatkowska-Fatyga

KRS 0000116269

r Koniec sprawozdania 14 KWL 2023 J

N - badania nleakredytowane,

A - badania akredytowane,

Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie.

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Jaracinie Decyzja nr 450/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 10/2021 z dnia 02.02.2021 r. do prowadzenia badari w ramach kontroli Jako$ci wody

przeznaczone] do spozycia przez ludzl.
nik badania pod wraz z niep: $cia rozszerzong pomiaru U, wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnoscl 95%. Niepewnos¢ dia pomiaréw fizyk nych wyliczono zgodnie z

wymaganlami dok tu EA-04/16. Niep &¢ badan mikrobiolagicznych podano zgodnie z PKN-ISOITS 19036:2011. W przypadku badan mikroblologicznych pebranych przez Zlecenioblorcg

iep $¢ pomiaru uwzglednia niep $¢ ) z etapem pobierania prébek. Niep §¢ badari mir log ch wyrazona jest w wartosclach rzeczywistych w przedziale od - do.
Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, iz Jest to wynik ponize] zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, iz jest to wynik powyze] zakresu pomlarowego w zakresie
akredytacji Laboratorium. Dla wynikéw ponize] zakresu akredytac]l, Laboratorium nle podaje niepewnoscl.

H

| prawa w badanym zakresie lub decyzJami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku wody

Warto$¢ dog alng podano zgodnie z zujacymi przef

przeznaczone] do spozycia jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennlk Ustaw poz. 2294) w sprawie jakos$ wody pr | do spozycia przez ludzi. W
przypadku wody na plywalniach jest to Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 pada 2015 r. (D: ik Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagan, jakim powi odp da¢ woda na
plywalnlach. .

W przypadku wéd powierzchniowych i podziemnych jest to porzadzenie Ministra Sr iska z dnla 19 lipca 2016 r. (Dziennlk Ustaw poz. 1178) w sp form i sposobu p dzeni

monitoringu Jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych.

Wyniki badan odnosza sl¢ wylacznie do badanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemne]j zgody Laboraterium nie moze by¢ powielane Inaczej Jak tylko w calosci. Zleceniodawca ma prawo

do wnieslenla skargl na Laboratorium, Zleceniodawca ma prawo do Ji na wy  przez Laboratorium usluge w terminle 14 dni od daty otrzymania wynlkéw badari.
Laboratorium nle p i odp $cl za sposéb pob la prébek dostarczonych przez Zlecenlodawce.
Dokument jest wiasnoscig Przedsiebiorsiwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie LABORATORIUM. www.labmaster.pl

Zabrania sig kopiowania, rozpowszechniania i dokonywania zmian bez zgody Wiasciciela.
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